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1. Tratamento com Gerador de Cloro 

Nos sistemas que utilizam gerador de cloro é necessário 

adicionar  sal não iodado na água, na proporção de 4.500 a 5.000 

ppm (parte por milhão) podendo variar conforme o fabricante do 

gerador.  

O gerador de cloro utiliza o sal contido na água para gerar o 

hipoclorito de sódio, através do processo de eletrólise, porém, o 

processo de eletrólise não elimina o sal contido na água. 

Conforme consta do manual do produto, na página 5, no campo de INSTRUÇÕES DE 

USO: 

  

 

 

   ASSUNTO: Tratamento de Água por Gerador de Cloro 
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As caldeiras ORBIS somente podem ser utilizadas em piscinas com aplicação de sal por 

meio de aquecimento indireto, utilizando trocador de calor.   

 

Dúvidas ou esclarecimentos, entre em contato conosco: 

                                            

DEPARTAMENTO TÉCNICO ORBIS 

0800 643 20 45 


